
 

ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, Wydział Gospodarczy, KRS nr: 
0000173703. Kapitał Zakładowy: 7 683 000 PLN. NIP: 671-00-11-275. Konto bankowe: Bank Pekao S.A.: 27124066541111000049679984.  

 
 Dokument sporządził: Danuta Głowacka, tel. (094) 357 52 37, e-mail: dglowacka@mec.kolobrzeg.pl  

Kołobrzeg, dnia 14.08.203 r.               
 
 
 

Dotyczy: postępowania na „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH 
DO MONTAŻU WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU  PRZY UL. ZYGMUNTOWSKIEJ 15”. 
 
 W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający Miejska 
Energetyka Cieplna w Kołobrzegu, sp. z o.o. udziela następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie 1 
Czy ze względu na długi termin realizacji dostaw od producentów możliwe jest przełożenie 
terminu wykonania ww. zamówienia do 13.09.2013 r.? 
 
Odpowiedź : 
Nie jest możliwe przełożenie terminu dostawy. 
 
Pytanie 2 
 
Czy możliwe jest zastosowanie zamienników dla n/w pozycji: 
ü poz. 3 i 23 – filtroodmulnik magnetyczny ocynkowany FM-Aulin DN65 PN16 lub filtroodmulnik 

magnetyczny z ze stali kwasoodpornej FOM-Aulin DN65 PN16 
ü poz. 8 – osadnik kołnierzowy fig. 821 DN65 
ü poz. 9 – osadnik kołnierzowy fig. 821 DN40 
ü poz. 22 - pionowy zasobnik cw o poj. 500dm3 wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 316L 

wytrawiony i pasywowany PN6 THERMO 
 
Odpowiedź 
ü poz. 3 i 23 – tak 
ü poz. 8 – tak 
ü poz. 9 – tak 
ü poz. 22 – tak. Należy dołączyć dokumenty producenta o wykonaniu i dopuszczeniu do 

stosowania w instalacji wody pitnej 
 
Pytanie 3 
poz. 6 i 7 – ciśnienie PN16 czy PN25? 
 
Odpowiedź 
poz. 6 i 7 – ciśnienie PN16 
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Pytanie 4 
poz. 10 – może być manometr innej klasy? 
 
Odpowiedź 
poz. 10 – nie, może być klasa 0,6 
 
 
Pytanie 5 
poz. 11 i 27 – M100 czy M160? 
 
Odpowiedź 
poz. 11 i 27 – M160 
 
Pytanie 6 
poz. 12 i 28 – gwint G1/2 i długość R100? 
 
Odpowiedź 
poz. 12 i 28 – zgodnie z PN-M-53750:1980 
 
Pytanie 7 
poz. 24 – ciśnienie PN6? 
 
Odpowiedź 
poz. 24 – tak 
 
Pytanie 8 
poz. 25 – ERH 02-04-3? 
 
Odpowiedź 
poz. 25 –tak 
 
Pytanie 9 
poz. 26 – może być zawór VR170-3/4A z pływakiem ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)? 
 
Odpowiedź 
poz. 26 – może być zawór VR170 - 3/4 A z pływakiem ze stali nierdzewnej ZN170 -3/4 A. 
 
Pytanie 10 
poz. 29 – może być WP 63T? 
 
Odpowiedź 
poz. 29 – tak, może być WP 63T 06/120 
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Pytanie 11 
poz. 44 – ma być zawór zwrotny międzykołnierzowy typ 802 czy kołnierzowy typ 402? 
 
 
Odpowiedź 
poz. 44 – może być typ 802 lub 402 


