INWENTARYZACJA KOMORY CIEPLOWNICZEJ K-46/2/A

PRACE DEMONTAZOWE
skala 1:25
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Legenda:

1 - istniejgce kro¢ce wraz z zaworami odcinajgcymi kotnierzowymi Dn40- do demontazu

2 - istniejgce odwodnienie wraz zaworami odcinajgcymi kotnierzowymi Dn40- do demontazu
3 - miejsce odciecia istniejacych rur 2xDn150/250

Zakres prac demontazowych podano rowniez na rys. 2.

Nalezy zlikwidowac catg komore, tacznie z dnem. Wykop zasypa¢ gruntem niewysadzinowym
z zageszczeniem co 20cm do wspdiczynnika 1,0.
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UWAGA:

na mapie podano rzedng dna komory
0,38. Na rysunku podano rzeczywiste
wymiary uzyskane w czasie inwetaryzacji.
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Obiekt PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ

Data

V /2018

Adres Kolobrzeg, ul. Zyamuntowska—topuskieqo

Skala

1:25

inwestor M EC Kotobrzeg

Temat Inwentaryzacja komory K—46/2/A

proj.:

mgr inz. E. B. Klimek
UAN/N/7210/315/86

spr.:

mgr inz. J. Szymanska
UAN/N /7210/187 /89

oprac.:

mgr inz. D. Zabgj




