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@ nom. _ d/D _ a _ b _ C _ c K
T1-z1.1 65 376.1/140 210 | 400| 260 | 140 | 820
z1.1-zk1 65 376.1/140 260 | 300| 160|190 | 820
zk1-P1.1*| 65 376.1/140 220 [ 380|240 150 | 820

roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02
minimalna szeroko$¢ plyt docigzajacych wynosi (2D+C)

* rozstaw rur uzalezniony jest od rozstawu rur Dn65

w istniejacym kanale

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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Koszalin, ulica Podgérna 9/3
tel/fax 094 348 60 80
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Data |V /2018
Skala 1:100,/100

Obiekt PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ

Adres Kolobrzeq, ul. /ygmuntowska— [opuskieqo

nwestor MEC Kotobrzeg

Temat Profil podltuzny odgatezienia T1-P1.1

proj.:

mgr inz. E. B. Klimek
UAN/N/7210/315/86

spr.:

mgr inz. J. Szymanska
UAN/N /7210/187/89

oprac.:

mgr inz. D. Zabdj




