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SCHEMAT SYGNALIZACJI ALARMOWEJ

Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej kanatowej 2xDn150 na sie

\/\V P1 w technologii preizolowanej 2xDn150/250 od komory K-46 przy ul. topuskiego
7N TN do komory K-46/2/A przy Bulwarze nad Parsetg w Kotobrzegu

W punkcie "P1" przewody m\_mﬂgoém proj. Sieci s

potaczy¢ z sygnalizacjg alarmowa istn. sieci 7
cieptowniczej 2xDn150/250 pod mufg
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NLEGENDA:
przewdd alarmowy miedziany (sygnalizacyjny)- istn. sie¢ cieplna 2xDn150/250
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przewodd alarmowy ocynowany (alarmowy)- istn. sie¢ cieplna 2xDn150/250 \\ N
przewdd alarmowy miedziany (sygnalizacyjny)- proj. sie¢ i odgatezienie cieptownicze \\
— - - - - — przewod alarmowy ocynowany (alarmowy)- proj. siec i odgatezienie cieptownicze b
UWAGA
o proj. sie¢ na odcinku C-P1 nalezy potgczy¢ z sygnalizacjq alarmowa istniejacej
sieci 2xDn150/250; &
N proj. sie¢ na odcinku A-B wraz z proj. odgatezieniem 2xDn65/140 nalezy
zapetli¢ w punkcie A, B i P1.1, a w przyszto$ci przy przebudowie przytacza
2xDn65 na rury preizolowane nalezy roztaczyé i potaczy¢ z system alarmowym istn. komora
nowego odcinka przytacza od punktu P1.1. Caly odcinek A, B, P1.1 bedzie cieplownicza K-46/2
wowczas badany w budynku topuskiego 30-32 Y /
/\ o Q W punkcie "P1.1" przewody alarmowe nalezy
.@,\Q wyprowadzi¢ spod koncowek termokurczliwych,
2 zabezpieczy¢ koszulkami izolacyjnymi i vaﬂ__m.
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W nc:_amos\_.m._ i m ENmAao% alarmowe nalezy
N wyprowadzi¢ spod koncowek termokurczliwych,
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